Tab

.4.11.1 : NavrZené varianty uspornych opatfeni

Uspora |Investice| Uspora Prosta I. var. Il.var. | 1. var. IV. var.
energie nakladd | navrat-
[tiS.Kf?] nost
GJ/ Ké&/rok
[GJdir] [Kéirok] [roky]
Opatfeni | Vybudovani bioplynove | 55 499 | 93297 [13347,1| 7,0 X . X X
c. stanice
Opatfeni | Vybudovani kotelny na
¢.2A spalovani biomasy- 3668 | 7800 | 12026 | 104 - - - _
1800kW
Opatieni [ /ybudovani kotelny na
€.2B spalovani biomasy- 5169 | 10500 | 17953 | 100 - - - -
2500kW
Opatfeni | Vybudovani kotelny na
é.2c spalovani biomasy- -10 530 | 19800 | 3590,6 9,5 X - - -
5000kW
Opatfeni | Osazeni fotovoltaickych
€3 panelil na stfechy 165,5 5700 507,2 11,2 - . - -
kotelen
Opatfeni Potrubni propojeni
¢4 soustav CZT okrskil 779 | 6400 | 425 - X X X X
Hlouska a Sipsi
Opateni Os:azgni cgntrélpiho
&5 predavaciho mista
s tlakovym oddélenim -1 010 3700 -552 - X - X X
Opatfeni Zména objektovych
&6 predavacich stanic -339 | 7000 | -185 - X X X X
okrsku Hlouska
Opatieni Potrubni propojeni
&7 novych zdrojd tepla —
biostanice a kotle na - 20 000 - - X - X X
spalovani biomasy se
stavajici soustavou
Opatfeni Odbér tepla z nové
&8 | budovaného zdroje CKD 6680 0 55878 0 - X N X
Celkova uspora tepla GJir -34 051 19860 | -25457 | -18030
: . . tis.
Celkova uspora nakladu Ké&/rok 208033 | 55878 | 133471 | 205000
Celkové investicni naklady tis. K& | 150192 | 13400 | 130392 | 130392




